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GROUPEMENT COLLECTIVITES COMMUNAUTE URBAINE
GRAND REIMS
3 RUE EUGENE DESTEUQUE
CS 80036

51722 REIMS CEDEX

H_CS17.2627.9-1

Contrdle sanitaire eau potable
REIMS (REIMS CENTRE DISTRIBUTION)

Méthode : FD T 90-520

SERVICE DES EAUX - RUE DU CHAMPS DE MARS ROBINET MITIGEUR DE CUISINE

20/04/2017 09:15

Date de Réception :  20/04/2017 16:30

Prélevé par:  Florian ROUSSEAU LDAR
T Eiballian Début Lim_it_e d(_a Limite_ dp Référen_ce; de Méthode
Analyse Quantification Qualité Qualité
Analyse de distribution (DINO3) selon les articles R.1321-1 a R.1321-63 du Code de la Santé Publ.
Mesures in situ
* Température de I'eau 13°C 20/04/2017 0 25 Méthode interne
* potentiel Hydrogéne (pH) 7,3 unité pH 20/04/2017 1 9 NF EN ISO 10523
Potentiel Hydrogéne (Température de mesure - in situ) 13,0°C 20/04/2017 NF EN ISO 10523
* Chlore libre (CI2 libre) 0,32 mg/l CI2 20/04/2017 0.05 NF EN ISO 7393-2
* Chlore total (CI2 total) 0,39 mg/l CI2 20/04/2017 0.05 NF EN ISO 7393-2
Microbiologie
i Microorganismes revivifiables a 36 °C <1 ufc/ml 20/04/2017 NF EN ISO 6222
* Microorganismes revivifiables a 22°C 10 ufc/ml 20/04/2017 NF EN ISO 6222
* Coliformes totaux 0 ufc/100 ml 20/04/2017 0 NF EN ISO 9308-1
* Escherichia coli 0 ufc/100 ml 20/04/2017 NF EN ISO 9308-1
i Entérocoques intestinaux 0 ufc/100 ml 20/04/2017 0 NF EN ISO 7899-2
Paramétres organoleptiques
Aspect o/ 20/04/2017 Qualitative
* Teinte de couleur apparente par examen visuel Neant 20/04/2017 NF EN ISO 7887 S2
* Intensité de couleur apparente par examen visuel Incolore 20/04/2017 NF EN ISO 7887 S2
Odeur Neant 20/04/2017 Qualitative
Paramétres physico-chimiques
* Conductivité électrique a 25 °C (correction T °C) 570 uS/cm 20/04/2017 10 1100 NF EN 27888
& Turbidité < 0,30 NFU 20/04/2017 0.3 2 NF EN ISO 7027
Cations
* Ammonium (NH4) <0,050 mg/l 20/04/2017 0.05 0.1 NF T 90-015-2 mod.
Anions
* Nitrates dissous (NO3) 31,3 mg/l 20/04/2017 1 50 NF EN ISO 10304-1
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Commentaire(s)

Validation scientifique de I'échantillon réalisée | e: 24/04/2017
par: Karen BRUGE, Responsable Technique

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole *.

ACCREDITATION | o rgsultats ne se rapportent qu'a I'échantillon soumis a I'analyse. La date de début d'analyse définie par le laboratoire correspond a la date de
N° 1-0551 prélévement s'il est réalisé par le laboratoire, ou & la date de réception de I'échantillon dans le cas contraire. La reproduction de ce rapport
PORTEE d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 1 page.
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